
Tillsyn förskolor 2021
Hälsoskyddsenheten, miljötillsynsavdelningen  
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112 förskolor 
68 kommunala 
44 fristående 

Tillsynsintervall vartannat år 



2017-2018
Solskydd och 

ventilation

2013-2016
Städning  

 2019-2020
Egenkontroll

2021 – 2022 
Radon och 
ventilation
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Varför radon och ventilation? 

• Ofta fastighetsägarens ansvar - verksamhetsutövare behöver en 
bättre inblick 
• Tidigare brister inom området 

• Särskilt ventilation har stor betydelse för inomhusmiljön!  
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Radon 

• Luktfri gas som bildas när 
det radioaktiva grundämnet 
radium sönderfaller. 
• Mäts i  Becquerel per 

kubikmeter inomhusluft 
(Bq/m3). 
• Referensnivå för radon i 

inomhusluften är 200 
Bq/m3.
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Ventilation 

• Föra in frisk luft och föra ut förorenad luft ut ur lokalen. 
• Bristfällig ventilation – halten av luftföroreningar ökar, koldioxidhalten 

stiger och syrehalten sjunker. 
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Personbelastningsritning 
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• Redogör hur många personer 
som ventilationen är 
anpassad för i respektive rum.
• Baseras på rummets storlek i 

kvm samt tilluft i l/s.  
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Drakens förskola, 
Sjödalen  



Digital tillsyn • Bokningsbrev ut till 
enhetschef/rektor på 
förskolan 
• Granskar handlingar som 

kommer in  
• Tillsynsmöte via Teams eller 

Skype 
• Inspektionsrapport 
• Uppföljning av ev. avvikelser

• 52 förskolor 2021: 30 
kommunala och 22 
fristående 
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Resultat av tillsynen RADON 

• 25% av förskolorna saknade en aktuell radonrapport. 

• På de förskolor som hade en aktuell radonrapport låg radonvärdena  
under referensnivån på alla förskolor förutom en. 
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Resultat av tillsynen VENTILATION 

• Samtliga enhetschefer/förskolerektorer hade kunskap om hur 
personalen upplevde luftkvalitén. 

• 78% av förskolorna hade en fullständig personbelastningsritning. 
• I de fall det fanns en ritning översteg personantalet på förskolan det 

angivna personantalet på ritningen på fem förskolor (14% av 
förskolorna). 
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Tack för mig! 
Frågor? 

14


